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Для решения основных вопросов жизнеобес-
печения все более активно используются техноло-
гии, позволяющие утилизировать теплоту низко-
потенциальных источников, применять когенера-
ционные и тригенерационные технологии, исполь-
зовать энергию солнечного излучения и силу ветра 
[1-3]. 
В случае эксплуатации теплонасосных уста-
новок (ТНУ) для утилизации теплоты шахтной во-
ды или других промышленных стоков становится 
важным уметь прогнозировать и анализировать 
эффективность работы как отдельных узлов, так и 
всей ТНУ в целом. В контексте сложившейся си-
туации вокруг природных топливно-
энергетических ресурсов оптимизационные вопро-
сы, касающиеся установок, использующих вто-
ричные энергоресурсы, становятся наиболее акту-
альными. 
 
II. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Поскольку объектом исследования являются 
термодинамические процессы в ТНУ, использую-
щих теплоту низкопотенциальных стоков, то в ка-
честве средства получения экспериментальных 
данных была выбрана геотермальная ТНУ – 
Thermia Diplomat Optimum G3 установленной теп-
ловой мощностью 17,2 кВт. 
Тепловой насос (ТН) установлен в частном 
доме, расположенном в Донецкой области. Рас-
четная мощность автономной системы теплоснаб-
жения коттеджа была рассчитана из условий соот-
ветствия вновь построенного здания требованиям 
[4] касательно соблюдения теплового режима в 
помещении и нормативных показателей сопротив-
ления теплопередаче. Система горячего водоснаб-
жения была рассчитана по требованиям [5] исходя 
из количества точек водоразбора горячей воды. 
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Сопротивления теплопередаче для наружных 
стен, кровли и заполнения оконных и дверных 
проемов приняты соответствующими минималь-
ными сопротивлениям теплопередачи для I клима-
тической зоны [4]. Сопротивление теплопередаче 
пола первого этажа было определено расчетным 
путем. Суммарные теплопотери составили 
11875 Вт. 
Тепловой поток за период максимального во-
допотребления на нужды горячего водоснабжения, 
составляет для данного коттеджа 8060 Вт. Сюда 
входит обеспечение двух одновременно работаю-
щих точек водоразбора и теплопотери через тру-
бопроводы системы ГВС в здании. Следовательно, 
общая тепловая нагрузка здания при расчетных 
отопительных климатических условиях составляет 
19935 Вт. В качестве пикового и резервного ис-
точника теплоты предусмотрен электрокотел 
ЭОУ-3/21 тепловой мощностью до 21 кВт.  
Источником теплоты для ТН в данном случае 
служит геотермальный коллектор, состоящий из 
ПВХ труб уложенных горизонтальным образом на 
прилегающем участке. В качестве низкопотенци-
ального теплоносителя использовалась вода ди-
стиллированная. В качестве хладагента (ХА) ис-
пользовался изобутан (R 600a), закачка которого 
осуществлялась с привлечением квалифицирован-
ного персонала. В качестве выскопотенциального 
теплоносителя была использована вода системы 
отопления и ГВС, рассчитанные на указанные вы-
ше мощности. Принципиальная схема бивалентно-
го теплоснабжения коттеджа приведена на рисун-
ке 1. На рисунке 1 приняты следующие обозначе-
ния: 1 – испаритель; 2 – конденсатор; 3 – дроссель; 
4 – компрессор; 5 – границы ТНУ; 6 – пиковый 
(резервный) теплогенератор (электрокотел); 7 – 
подключение к низкопотенциальному источнику 
теплоты; 8 – потребители теплоты (система отоп-
ления и ГВС); 9 – циркуляционные насосы систе-
мы отопления и ГВС; 10 – вентиль наполнения 
(подпитки) контура высокопотенциального тепло-
носителя; 11, 12 – отключающая и регулировочная 
арматура. 
Низкопотенциальный теплоноситель, в роли 
которого выступает вода с горизонтального кол-
лектора, поступает по линиям 7 в испаритель 1. 
Нагретый за счет подвода теплоты ХА, сжимается 
в компрессоре 4 и поступает в конденсатор 2, где, 
отдав теплоту высокопотенциальному теплоноси-
телю, сжимается в дросселе 3. Высокопотенциаль-
ный теплоноситель, запитанный через линию 10, 
после нагрева в конденсаторе поступает на нужды 
системы теплоснабжения. Качество догрева при 
необходимости регулируется при помощи пиково-
го догревателя 6. 
Для проведения эксперимента в схему тепло-
снабжения коттеджа были внесены некоторые из-
менения (рисунок 2). На линии подачи низкопо-
тенциального теплоносителя в испаритель был 
смонтирован электроподогреватель 13, позволяю-
щий искусственно регулировать температуру на 
входе в испаритель. В характерных точках, а 
именно на входе и выходе теплоносителей из ТНУ 
были установлены штуцеры, позволяющие изме-
рять температуру с помощью термометров «Ро-
сма». 
 
III. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
При исследовании работы ТНУ, использую-
щей в качестве первичного низкопотенциального 
теплоносителя шахтную воду (или промышленные 
стоки), было выделено ряд факторов, которые в 
разной степени влияют на эксергетический КПД 
установки, ηэ, на коэффициент преобразования 
теплоты, μт, и на экономическую эффективность, 
γ, внедрения установки. Это такие факторы как 
- температура низкопотенциального теплоно-
сителя; 
- расход низкопотенциального теплоносите-
ля; 
- необходимая температура в контуре высо-
копотенциального теплоносителя (системы тепло-
снабжения); 
- расход высокопотенциального теплоноси-
теля; 
- вид применяемого ХА; 
- вид и марка ТНУ; 
- наличие дополнительных переохлаждаю-
щих и перегревающих поверхностей в контуре 
ХА; 
- тип применяемого компрессора; 
- вид цикла, осуществляемого ТНУ; 
- потери давления в контуре ХА; 
- наличие в низкопотенциальном теплоноси-
теле коррозионно активных химических соедине-
ний, а также взвесей, загрязняющих поверхность 
теплообмена; 
- частота регенераций поверхностей тепло-
обмена и вид очистки; 
- рН низкопотенциального теплоносителя; 
- температура окружающей среды помеще-
ния, в которой находится ТНУ и качество тепло-
изоляции основных теплообменных узлов и т.д. 
Из множества этих факторов для получения 
зависимости для ηэ в первом приближении были 
выбраны температуры в конденсаторе и испарите-
ле, обусловленные температурами высокопотен-
циального и низкопотенциального теплоносителей 
при осуществлении обычного цикла ТНУ без 
включения дополнительных теплообменных по-
верхностей на ХА – R600a. Следующими опреде-
ляющими факторами были выбраны: температура 
высокопотенциального теплоносителя на входе, 
температура окружающей среды (поскольку их го-
дичные колебания наиболее ощутимы при опреде-
лении эксергетического КПД) и потери давления в 
контуре ХА (поскольку существенное падение 
давления ХА в процессе осуществления цикла мо-
жет привести к его смещению в h-lg p – координа-
тах). 
При расчетах сознательно не учитывались ни 
химический состав шахтной воды, ни степень за-
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грязнения взвесями, ни частота необходимых ре-
генераций, хотя эти факторы также являются од-
ними из определяющих при проектировании ре-
альной установки. Однако, поскольку при работе 
установки в нормальном режиме мы имеем дело с 
чистыми теплообменными поверхностями, было 
принято решение учитывать агрессивность и за-
грязненность низкопотенциального теплоносителя 
с помощью введения дополнительных коэффици-
ентов, что может стать материалом дальнейших 
исследований в этой области. 
При получении зависимости эксергетическо-
го КПД от обозначенных выше параметров как до 
эксплуатации установки, так и в процессе ремонта 
или реконструкции существующих установок, 
можно будет оценить, насколько полно эксергия 
низкопотенциального теплоносителя и электро-
привода компрессора передается высокопотенци-
альному теплоносителю. Это предоставит возмож-
ность давать термодинамическую оценку оборудо-
ванию или искать наиболее приемлемые решения 
для различных конкретных случаев. 
Перед разработкой плана эксперимента были 
определены уровни варьирования факторов, влия-
ющих на ηэ, выявленных на основе априорной ин-
формации, таким образом, выходными параметра-
ми являются эксергетический КПД, коэффициент 
преобразования теплоты и эффективность, а вход-
ные параметры управляемы и в ходе исследования 
изменялись от нижней до верхней границы варьи-
рования, уровни варьирования приведены в 
табл. 1. 
 















Потери давления в кон-




теля на входе в ТНУ, °С 
5 15 
Температура окружаю-
щей среды, °С 
8 25 
 
Вышеперечисленные факторы (температура в 
испарителе,  конденсаторе, температура  высоко-
потенциального теплоносителя на входе в ТНУ, 
температура окружающей среды, а также потери 
давления в контуре ХА) можно охарактеризовать 
как количественные, которые в свою очередь за-
даются численными значениями, определяющими 
возможные области изменения рассматриваемого 
параметра. 
При получении зависимости эксергетическо-
го КПД от обозначенных выше параметров как до 
эксплуатации установки, так и в процессе ремонта 
или реконструкции существующих установок, 
можно будет оценить, насколько полно эксергия 
низкопотенциального теплоносителя и электро-
привода компрессора передается высокопотенци-
альному теплоносителю. Это предоставит возмож-
ность давать термодинамическую оценку оборудо-
ванию или искать наиболее приемлемые решения 
для различных конкретных случаев. Перед разра-
боткой плана эксперимента были определены 
уровни варьирования факторов, влияющих на ηэ, 
выявленных на основе априорной информации. 
При построении математической модели 
необходимо осуществить переход от действитель-
ного (натурального) значения факторов к кодиро-










0                                   (1) 
где xi – нормированное значение фактора; xj –
 натуральное значение фактора;  xj0 – основной 
уровень фактора; Δxj – интервал варьирования 
фактора. 
Будем предполагать, что эффекты взаимо-
действия факторов в исследуемом объекте малове-
роятны и пренебрежимо малы, поэтому можно 
воспользоваться ¼ репликой полного факторного 
эксперимента (ПФЭ) [7], то есть дробным фактор-
ным экспериментом (ДФЭ) типа 2
5-2
. Поскольку 
прямая оценка разрешающей способности дробной 
реплики затруднена, поэтому дробные реплики за-
дадим с помощью генерирующих соотношений, и 
план дробного факторного эксперимента типа 2
5-2
, 
может быть представлен ¼ репликой, которая за-
дается одним из следующих генерирующих соот-
ношений х4=х1·х2; х5=х1·х2·х3. Была составлена 
матрица планирования эксперимента с тремя па-
раллельными опытами, а также по результатам 
трех параллельных опытов было найдено среднее 
арифметическое значение параметра оптимизации. 
Поскольку критическое значение распреде-
ления Кохрена больше расчетного, то гипотеза об 
однородности дисперсий принимается, таким об-
разом, нет необходимости проводить эксперимент 
повторно. 
Имитационную модель будем искать в виде 





















где b0 – свободный член; bi – коэффициент при ли-
нейных членах, отражающий влияние i-го фактора 
на функцию отклика; bij – коэффициенты парного 
взаимодействия факторов; biju – эффекты тройного 
взаимодействия факторов; k – число входных па-
раметров. 
После этого была проведена оценка значимо-
сти коэффициентов регрессии, оценена дисперсия 
коэффициентов уравнения регрессии, найдено 
значение доверительных интервалов. Проверка по 
распределению Стьюдента и критерию Фишера 
говорит об адекватности полученного уравнения 
регрессии. Гипотеза о воспроизводимости опытов 
Розділ 2. Енергетика та енергозбереження 
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проверяется при помощи критерия Кохрена, рас-
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где Sj
2
 - оценка дисперсии для каждой j - й точки 
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тут m - количество параллельных опытов, yj - зна-
чение выходного параметра в j - й строке,  y j,ср -
 среднее значение параметра j - й строке.  
В результате расчетов для всех трех случаев 
расчетное значение критерия Кохрена меньше 
критического, что говорит о том, что гипотеза об 
однородности дисперсий принимается, факторы и 
интервалы варьирования выбраны корректно, а 
точность измерительных приборов достаточна. 
При переходе от стандартизированного мас-
штаба к натуральному, получим окончательный 
вид модели, характеризующей зависимость эксер-
гетического КПД, формулы (5-6). 
При построении модели для коэффициента 
преобразования теплоты было установлено, что 
при помощи планирования первого порядка, к ко-
торому мы прибегли при построении математиче-
ской модели для функции эксергетического КПД, 
не удается получить адекватное математическое 
описание коэффициента преобразования теплоты. 
Следовательно, возникает необходимость в пере-
ходе к центральному композиционному планиро-
ванию (ЦКП), что влечет за собой проведение до-
полнительных опытов в «звездных точках» и опыт 
в центре плана, ядром которого будет полный фак-
торный эксперимент. Результат представлен в виде 
формул (7-8).  
Аналогичным образом окончательное урав-
нение регрессии для эффективности ТНУ, исполь-
зующей теплоту шахтной воды, можно записать в 
виде формул (9-10). Полученные уравнения могут 
быть упрощены для практического применения в 
сфере проектирования ТНУ, использующих тепло-
ту как шахтных вод, так и промышленных стоков. 
Также в ходе эксперимента была подтвер-
ждена известная зависимость [8], чем более пре-
вышение температуры низкопотенциального ис-
точника над температурой окружающей среды, 






































эмод             
(5) 
рtрtрttttрttу кикикикиэ 


















































тмод              
(7) 
23104006,602293,0041,06009,06287,10189,18 ккики tttрttу э 












































































ххху эфмод          
(9) 
242323 10792,3104906,1104987,30213,01565,00742,00304,8 рttрttу кикиэф 





Из приведенного выше материала можно 
сделать следущий вывод: получены зависимости 
таких важных факторов ТНУ, как эксергетический 
КПД, коэффициент преобразования теплоты и эф-
фективность от основных определяющих факторов 
работы ТНУ (температуры в испарителе, кондеса-
торе и потерь давления). Полученные математиче-
ские зависимости, описывающие работу установ-
ки, проверены на реальной действущей модели 
установки; полученные в результате опытов дан-
ные говорят об адекватности математической мо-
дели. 
1. Для уменьшения эксергетических потерь в 
ТНУ необходимо стремиться к более высокой 
температуре в испарителе и минимальным поте-
рям давления ХА при циркуляции по контуру 
ТНУ, что достигается при помощи теплоизоляции 
подающих трубопроводов шахтной (или другой 
технической) воды, правильного выбора оборудо-
вания ТНУ с обоснованным диапазоном компрес-
сора по давлению. 
2. Для увеличения коэффициента преобразо-
вания теплоты необходимо развивать площади 
теплообмена в испарителе и конденсаторе, а также 
использовать дополнительные поверхности тепло-
обмена. 
3. Для повышения эффективности ТНУ также 
необходимо обоснованно выбирать основное обо-
рудование ТНУ, в частности, компрессор, а также 
использовать первичный теплоноситель с макси-
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Рисунок 1  Принципиальная схема экспериментальной установки
  
Рисунок 2  Изменения в принципиальной схеме теплоснабжения от ТНУ 
  
Розділ 2. Енергетика та енергозбереження 
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THE RESULTS OF EXPERIMENTAL AND ANALYTICAL STUDY OF HEAT PUMP 
SYSTEM OPERATION EFFICIENCY 
 
The dependencies outlined the heat pump system operation efficiency obtained experimentally by 
experimental design are presented in the paper. Because the factors interaction effects in the test-
ed object were negligible, the ¼ full factorial experiment replica was applied. 
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